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LOCALIZACIÓN DE FALLAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS 
DE DISTRIBUCIÓN CON GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
USANDO MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL 
 
Resumen. Abstract. 
En el presente documento se propone el 
uso de las Máquinas de Soporte Vectorial 
(SVM) como una herramienta que  
permita localizar el tipo de falla que se 
puede presentar en el sistema de 
distribución eléctrica, con la presencia de 
Generación Distribuida (GD). Este 
enfoque se basa en la medición de los 
voltajes RMS tanto en la subestación 
como en los puntos donde se conectan los 
generadores distribuidos y serán utilizados 
como descriptores para las SVM, para 
ilustrar la metodología propuesta se 
consideró el circuito de 34 barras de la 
IEEE en el cual se conectan dos 
generadores en el que se ira variando la 
penetración de energía a través de la 
impedancia de corto circuito, se simulan 
todos los tipos de fallas y la base de datos 
se construye mediante el software 
ATPDraw. Los resultados muestran un 
rango de precisión del 70% al 100% en 
localizar las fallas demostrando que los 
generadores distribuidos aumentan la 
precisión de las máquinas de soporte 
vectorial. 
 
Palabras Clave: Generación Distribuida, 
Fallas,  Máquinas de Soporte Vectorial, 
Matriz de Confusión, Sistema de 
Distribución. 
 
This paper proposes the Support Vector 
Machines (SVM) use as tool that allows us 
to locate the type of fault that can occur in 
the electrical distribution system, with the 
presence of Distributed Generation (GD). 
This approach is based on the 
measurement of the RMS voltages in both 
the substation and at the points where the 
distributed generators are connected and 
will be used as descriptors for the SVM, to 
illustrate the proposed methodology was 
considered the IEEE 34-bar circuit in 
which two generators are connected in 
which the energy penetration will be 
varied through the short-circuit impedance 
all types of faults were simulated and the 
database was constructed using the 
ATPDraw software. The results show a 
range of accuracy from 70% to 100% in 
locating faults, showing that distributed 
generators increase the accuracy of the 
vector support machines. 
 
Keywords: Distributed generation, 
failures, Support Vector Machines, 





En los últimos años con el progresivo 
aumento de la demanda de energía, una 
tarea primordial para los ingenieros 
eléctricos es generar electricidad a partir 
de una energía más limpia como las 
renovables. Los sistemas de distribución 
que son parte del sistema eléctrico de 
potencia tienen muchos aspectos que 
deben considerar como la calidad de la 
energía, la continuidad del servicio, 
aspectos económicos, entre otros. Se 
espera que el sistema que abastece la 
energía a los consumidores sea lo más 
confiablemente posible y a su vez 
represente un ahorro económico, si 
queremos que en la realidad la fuente de 
alimentación sea el 100% fiable no sería 
físicamente posible debido a las fallas 
que generalmente están fuera del control 
de los ingenieros[1]. El concepto de 
fiabilidad del sistema de potencia cubre 
todos los aspectos de la capacidad del 
sistema para satisfacer los requisitos de 
los consumidores, estos estudios se 
llevan a cabo en varias zonas funcionales 
del sistema de distribución que une las 
fuentes de energía a las instalaciones de 
los clientes[2]. La confiabilidad del 
servicio en los sistemas de distribución 
ante cualquier falla depende de la 
capacidad de aislamiento, la reparación y 
restauración del servicio eléctrico ya que 
existen diferentes tipos de fallas que 
pueden darse  a causa de animales, por 
fuerza de la naturaleza, mecánicas, etc., 
las cuales pueden presentarse de manera 
imprevista. En la mayoría de los casos 
las fallas eléctricas se presentan como 
daños mecánicos que deben ser 
reparados para poder restaurar el 
servicio[3]. La restauración del servicio 
se realizaría con mayor velocidad si se 
determina la ubicación exacta de la falla, 
entre estas se encuentran las 
permanentes y las transitorias. En las 
fallas permanentes el sistema de 
protección realiza la desconexión de 
falla y su reparación es llevada a cabo 
por el personal de la empresa del servicio 
eléctrico, en cambio las fallas 
transitorias son despejadas 
automáticamente por el sistema de 
protección sin ocasionar una 
interrupción prolongada del suministro 
de energía eléctrica; este tipo de fallas no 
se pueden localizar con una simple 
inspección. Todos estos cortes en el 
suministro debido a las fallas causan 
daños importantes en los equipos, 
perdida de información, y por ende 
pérdidas económicas[4]. 
Los sistemas tradicionales son redes  
radiales con una fuente única de energía 
y con una gran cantidad de 
seccionadores, cuando la falla sucede se 
necesita llevar a cabo la localización, el 
aislamiento y la restauración de la fuente 
de alimentación, que por lo general el 
sistema de automatización de la red de 
distribución lo realiza, sin embargo, las 
funciones actuales del sistema de 
automatización no se están cumpliendo 
para la parametrización compleja y 
coordinación; lo cual a su vez está 
tomando mucho tiempo para llevar a 
cabo la detección y aislamiento de la 
falla, y eso hace que la confiabilidad del 
sistema se reduzca[5][6]. A lo largo del 
tiempo muchos autores han investigado 
el tema de localización de fallas dejando 
así un sinnúmero de métodos y 
algoritmos matemáticos para solucionar 
el problema, por mencionar algunos en 
[7] proponen una metodología 
basándose en la estimación de la 
corriente de falla por medio de 
mediciones de voltajes y corrientes 
medidos en la subestación y en los GD, 
asumiendo que la falla pueda presentarse 
en cualquier nodo, el uso de los valores 
estimados de voltaje y corriente en la 
subestación y en los GD representan una 
gran ventaja en la ubicación de la falla, 
ya que esto evita conocer el estado de los 


















Figura 1. Ilustración de la GD en el sistema de distribución 
En [8] se describe un método general 
para localizar fallas en sistemas de 
distribución eléctrica desbalanceados 
con múltiples fuentes, el cual utiliza 
mediciones sincronizadas de voltaje y 
corriente en la interconexión del GD y es 
capaz de adaptarse a los cambios en la 
topología del sistema.  
En [9] se presenta un algoritmo para 
localizar fallas basado en la secuencia 
positiva de la impedancia aparente el 
cual divide al sistema en dos partes antes 
del GD y después del GD, si la ubicación 
de la falla se presenta después del GD el 
circuito equivalente Thevenin es 
simplemente paralelo a todas las cargas 
mezcladas con la impedancia de línea, si 
la falla se presenta antes del GD el 
circuito Thevenin tendrá una fuente de 
voltaje y la corriente se calculara con el 
voltaje de falla. 
La generación distribuida es un tema que 
se está volviendo importante y de gran 
uso en los sistemas de distribución, en la 
figura 1 se puede  observar el sistema 
eléctrico de potencia con la presencia de 
GD en el sistema de distribución, la cual 
se basa en energía primaria 
convencionales y no convencionales, un 
estudio realizado por el Instituto de 
Investigación de Energía Eléctrica 
(EPRI) indico que para el año 2010, se 
distribuirá el 25% de la nueva 
generación[10]. El diseño óptimo del 
sistema de generación distribuida con 
energías renovables significa que de 
acuerdo con los recursos y las 
características de las cargas, el tipo y la 
capacidad de los equipos están diseñados 
razonablemente en el caso de asegurar la 
fiabilidad de la fuente de alimentación, el 
índice económico del sistema de 
generación se convierte en un valor 
optimo, de tal forma se aumente la 
eficiencia de la energía renovable y se 
reduzca de forma considerable las 
dificultades en el control y el costo del 
sistema, el diseño óptimo del sistema 
puede lograr grandes beneficios 
económicos[11].  
La introducción de las fuentes de 
generación, puede afectar de forma 
significativa el flujo de energía o voltaje 
en los clientes, estos impactos pueden 
presentarse de manera positiva o 
negativa, y depende de las características 
de funcionamiento del sistema de 
distribución y de la generación 
distribuida[12][13]. Algunos algoritmos 
de optimización y de inteligencia 
artificial se han presentado 
recientemente como la lógica difusa, las 
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redes Petri, algoritmos genéticos, por 
mencionar algunos, los cuales han sido 
utilizados para resolver problemas 
asociados con la localización de fallas 
debido a su fácil aplicación y a su alta 
velocidad para encontrar soluciones 
[14][15]. En este documento se presenta 
el uso de las SVM como una herramienta 
inteligente que permita localizar el punto 
de ocurrencia de la falla que se puede 
presentar en el sistema de distribución, 
se realiza la simulación de fallas en el 
sistema de 34 nodos de la IEEE 
implementado en el software ATPDraw 
y el manejo de los datos se analizan por 
un algoritmo propuesto en MATLAB®.  
Las SVM están recibiendo cada vez más 
atención en las áreas de aplicación de la 
ingeniería debido a sus muchas 
características para la resolución de los 
diferentes problemas en que se aplique, 
como el reconocimiento de patrones, 
dígitos u objetos; detección de rostros en 
las imágenes, etc.[16]. 
Este documento está dividido en cinco 
secciones en la primera se muestra una 
introducción acerca del tema, la segunda 
sección presenta una definición acerca 
de los diferentes temas que se presenta, 
en la sección tres se muestra la 
metodología para resolver el problema, 
en la sección cuatro se muestran los 
resultados obtenidos y por último en la 
sección cinco se presentan las 
conclusiones.   
 
2. Desarrollo 
2.1 Sistema de Distribución  
Las redes de distribución de un sistema 
de energía eléctrica están vinculadas a 
las instalaciones de los clientes, ya que si 
se produce un corte de energía en un 
circuito de distribución, se interrumpe el 
suministro a los clientes[17]. El 
suministro de energía a los clientes debe 
ser continuo con un valor de voltaje 
adecuado el cual permita que sus equipos 
eléctricos operen con eficiencia. A 
comparación de todos los sistemas que 
conforman un SEP (Sistema Eléctrico de 
Potencia). 
En los sistemas de distribución es donde 
se generan la mayoría de interrupciones 
debido a las fallas lo cual representan un 
80 y 95 por ciento, y solamente un 10% 
es generado por fallas en la trasmisión y 
generación eléctrica[18][19].  
El sistema de distribución típico incluye 
subtransmision, circuitos secundarios, 
transformadores, servicios a los clientes,   
subestaciones y alimentadores como se 













Figura 2. Sistema de Distribución en forma radial 
Las líneas de distribución suelen ser 
operadas en modo radial, este sistema 
cuenta con una trayectoria entre la 
alimentación y la carga lo cual 
proporciona el servicio eléctrico, tiene 
un simple camino sin regreso sobre el 
cual pasa la corriente. 
Se debe tener en consideración algunos 
aspectos que son muy importantes para 
los métodos de localización de fallas que 
se relacionan directamente con las 
características de los sistemas de 
distribución por ejemplo: la 
heterogeneidad de los alimentadores 
dados por los diferentes tamaños y 
longitud de los cables, la presencia de 
líneas aéreas y subterráneas, por líneas 
no transpuestas y presencia de cargas 
monofásicas, bifásicas y trifásicas; 
presencia de laterales a lo largo del 
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alimentador principal; y presencia de 
taps a lo largo de alimentadores 
principales y laterales[2][20].  
En los sistemas de distribución se 
pueden presentar los siguientes tipos de 
fallas; las simétricas las cuales 
involucran las tres fases (trifásica y 
trifásica-tierra) llevan al sistema a 
trabajar con altas corrientes pero el 
sistema permanece balanceado, y las 
asimétricas (Monofásica a tierra, bifásica 
a tierra y bifásica) estas fallas presentan 
desbalances en los voltajes y corrientes 
del sistema y pueden causar graves 
daños en los elementos del 
mismo[21][22]. 
Las fallas tipo serie son asociadas 
generalmente a la ruptura de los 
conductores, los cuales no involucran a 
ningún contacto físico con alguna fase o 
tierra[23][24]. En este documento se 
utiliza únicamente las fallas en paralelo 
simétricas y asimétricas. 
  2.2 La Generación Distribuida 
Otro importante concepto es la GD, 
conocida también por varios nombres 
como generación dispersa, distribuida o 
redistribuida y como generación 
descentralizada. Cualquier generación 
distribuida produce energía eléctrica a 
partir de muchas fuentes de energías 
pequeñas, en la mayoría de los países se 
genera electricidad en grandes 
instalaciones centralizadas como las que 
dependen de los combustibles fósiles,  
centrales hidroeléctricas, la energía 
nuclear, etc.[25]. 
La Generación Distribuida puede ser 
generada a través de grupos electrógenos 
o energías renovables, que a su vez 
puede alimentar la red en medio y bajo 
voltaje dependiendo del tipo y tamaño de 
la fuente que se utiliza. Se considera que 
las fuentes de GD de medio voltaje son 
de hasta aproximadamente de 25MW y 
las redes de bajo voltaje son equipos de 
funcionamiento permanente desde 30kW 
hasta estimativamente 250kW, la 
Conferencia Internacional de grandes 
Sistemas Eléctricos de Alto Voltaje 
(CIGRÉ)  definen a los generadores 
distribuidos como generadores menores 
de 50-100 MW[26]. Se obtiene muchos 
beneficios con la aplicación de este tipo 
de generación tales como: reducir el flujo 
de potencia a través de las redes de 
transmisión y distribución, la reducción 
de pérdidas en la distribución, y mejora 
la calidad de servicio eléctrico y la 
confiabilidad del sistema de 
distribución[11]. 
En los últimos años el uso de la 
generación distribuida se ha elevado, ya 
que su implementación en los sistemas 
de distribución ha resultado muy 
beneficiosa para el SEP y para los 
usuarios, y a su vez son una alternativa 
para contrarrestar los efectos 
operacionales que se presentan por el 
incremento en la demanda[27]. 
2.3 Máquinas de Soporte 
Vectorial (SVM) 
Las SVM es un algoritmo de aprendizaje 
propuesto por Vapnik en el año 90, este 
algoritmo obtiene la minimización del 
riesgo real mediante la búsqueda de la 
minimización del riesgo estructural. Las 
SVM integra la óptima separación del 
hiperplano con el método del kernel[28]. 
Es una técnica útil para la clasificación 
de datos y se considera un algoritmo más 
fácil que usar que las redes 
neuronales[29], ya que es un método 
basado en el conocimiento del sistema el 
cual se ha utilizado para la solución de 
problemas de clasificación, para el caso 
de las fallas utilizan características 
significativas de los sistemas de 
distribución y son aplicables debido al 
gran tamaño de la información que 
necesita para su análisis[30]. 
La idea básica detrás de las SVM es 
mapear los puntos de datos en el espacio 
de entrada original a la función de mayor 
espacio de características dimensionales, 
donde la clasificación de puntos de datos 
se hace más simple.  
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El hiperplano óptimo se determina en el 
espacio mediante la explotación de la 
teoría de optimización, estos hiperplanos 
son utilizados para definir una frontera 
de decisión que separa los puntos de 
datos de diferentes clases como se 

















Figura 3. Plano de Separación Óptimo 
 
𝑔(𝑥) = 𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏 = 0                 (1) 
𝑝+1 = 𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏 = +1                (2) 
𝑝−1 = 𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑏 = −1                (3) 
 
La expresión del hiperplano óptimo se 
muestra en (1) y los separadores del 
hiperplano se muestra en (2) y (3)[32]. 
La clasificación de las SVM por lo 
general implica la separación de datos en 
formación y las pruebas en conjuntos. 
Cada instancia en el conjunto contiene 
un valor objetivo, es decir las etiquetas 
de la clase y varios atributos que son las 
características o variables observadas. 
El objetivo de las SVM es realizar un 
modelo basado en los datos de 
entrenamiento que predice los valores 
objetivos de los datos de prueba dando 
solamente los atributos de los datos de 
prueba[33]. 
Se tiene un conjunto de entrenamiento de 
pares de etiquetas de instancia  
(𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝑖 = 1, … , 𝑙, donde 𝑥𝑖 ∈ 𝑅
𝑛 y 𝑦 ∈
{1, −1}𝑙, las máquinas de soporte 
vectorial requieren la solución del 
siguiente problema de optimización las 
cuales se representan en las ecuaciones 










𝑇ϕ(𝑥𝑖) + 𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝑖,       (5) 
𝜉𝑖 ≥ 0. 
 
Donde W es un vector de entrenamiento 
de n dimensiones y b es un escalar. El 
vector W y es escalar b determina la 
posición de la separación del hiperplano, 
𝜉𝑖 es la distancia media entre el margen 
y el vector 𝑥𝑖[31]. 
El vector de entrenamiento 𝑥𝑖 es 
mapeado en un espacio de dimensiones 
superiores por la función ϕ. Las 
máquinas de soporte vectorial 
encuentran un hiperplano de separación 
lineal con el margen máximo en este 
espacio dimensional superior[34].  
Además, 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) ≡ 𝜙(𝑥𝑖)
𝑇𝜙(𝑥𝑗)   es 
llamado la función kernel. Existen 
algunos tipos de kernel propuestos por 
diferentes investigadores, pero los más 
utilizados se muestran en la tabla 1[32].   
 
Tabla 1. Tipos de Kernel 
Kernel Función 
Lineal 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑥𝑖
𝑇𝑥𝑗  
Polinómico 
𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = (𝛾𝑥𝑖
𝑇𝑥𝑗 + 𝑟)
𝑑 , 




𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = exp(−𝛾 ∥ 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ∥
2), 
𝛾 > 0 
Sigmoid 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = tanh(𝛾𝑥𝑖
𝑇𝑥𝑗 + 𝑟) 
Gaussiana 
𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = exp (




𝜎 > 0 
 
Donde 𝛾, 𝑟 y 𝑑 son parámetros kernel. 
La arquitectura de las SVM depende de 
dos parámetros C y la función kernel. En 
este artículo se presenta el uso del kernel 
RBF ya que solo requiere el parámetro 
gamma (𝛾) y porque no correlaciona las 
muestras en un espacio dimensional 
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superior para que, a diferencia del Kernel 
lineal, pueda manejar el caso cuando la 
relación entre las clases y atributos no 
sean lineales[14]. El parámetro C es 
elegido por el usuario el cual se 
encuentra mediante la validación 
cruzada, el objetivo de dicha validación 
es encontrar un valor óptimo del 
parámetro C y gamma (𝛾). La exactitud 
de la validación cruzada es el porcentaje 
de datos que se clasifican correctamente, 
este procedimiento puede evitar el 
problema de sobre-entrenamiento[35]. 
Para poder aplicar las SVM es muy 
importe realizar un escalamiento de 
datos, la principal ventaja es evitar 
atributos en rangos numéricos superiores 
que dominan aquellos de  rangos 
numéricos más pequeños, otra ventaja es 
evitar las dificultades numéricas durante 
el cálculo. Se recomienda escalar 
linealmente cada atributo en el rango      
[-1,+1] o [0, 1][31].     
 
3. Metodología 
El trabajo propuesto se basa en el uso de 
las máquinas de soporte vectorial para 
identificar el tipo de falla que se puede 
presentar en el sistema de distribución, 
se realizara la medición de los voltajes 
que están disponibles en todas las 
fuentes es decir en la subestación y en los 
generadores distribuidos. Se utiliza el 
circuito de 34 barras del IEEE para 
realizar la simulación de las fallas como 
se puede observar en la figura 4, se 
divide en zonas al circuito para 
identificar el número de clases que 
tendrán las SVM, estas zonas están 
descritas en la tabla 2, así como también  
la descripción de cada nodo. Las SVM 
clasifican cada uno de los eventos que se 
pueden presentar en este caso las fallas, 
utilizando cada zona como una clase y 






Tabla 2. Zonas y nodos del circuito 





3 nodos trifásicos y 1    






5 nodos trifásicos y 1  





3  nodos 
monofásicos en 




3 nodos trifásicos y 1 





3 nodos trifásicos y 1 






5 nodos trifásicos y 1 





4 nodos trifásicos  






































Figura 4. Circuito de 34 barras de la IEEE 
zonificado 
También se implementa la conexión de 
dos generadores distribuidos los cuales 
irán variando su penetración de potencia 
en un 10, 20 y 30 por ciento a través de 
la impedancia de corto circuito la cual se 









              (6) 
 
Donde: 
𝑍𝑐𝑐, es la impedancia de corto circuito. 
𝑉𝑘𝑣, es el voltaje total. 
𝑆𝑐𝑐𝑀𝑉𝐴, es la potencia de corto circuito. 
La potencia en MVA de todo el circuito 
es igual a 2 y el voltaje es de 25kV estos 
datos fueron obtenidos a través del IEEE 
34 Node Test Feeder,  se reemplazan los 
datos en la ecuación (6) y se obtienen los 
siguientes resultados de impedancia para 
cada porcentaje de penetración de 
potencia, los cuales se presentan en la 
tabla 3.  
 








Las simulaciones se realizan  mediante 
un algoritmo propuesto en MATLAB® a 
través de seis (6) escenarios diferentes en 
los cuales varían la cantidad de los 
generadores y los porcentajes de 
penetración, estos datos se muestran en 
la tabla 4. 
 
Tabla 4. Escenarios para la simulación del 
algoritmo 
Escenario GD 
% Ubicación del 
GD 
1 1 10 Nodo 854 
2 1 
20 Nodo 854 
3 1 
30 Nodo 854 
4 2 
10 Nodo 854 y 836 
5 2 
20 Nodo 854 y 836 
6 2 30 Nodo 854 y 836 
 
Se implementó el mismo pseudocodigo 
para cada uno de los escenarios el cual se 
lo presenta en la tabla 5. 
 
 
Tabla 5. Pseudocodigo para ejecutar las SVM 
Pseudocodigo para las SVM 
Paso 1: Inicio 
Paso 2: Declaración de variables 
Inicio: nbus, nzonas, TN, rmin, 
rmax, rpas. 
Salida: Matriz de Confusión 
Paso 3: Asignación de valores. 
nbus = 34 
nzonas = 8 
TN = monofásico, bifásico, 
trifásico  
rmin = 5 
rmax = 30 
rpas = 5 
Paso 4: Proceso 
Ejecutar el flujo de potencia. 
Generar la combinación de 
fallas n*n donde n es el número 
de barras. 
Acondicionar las variables en el 
rango de [-1,1] para generar la 
base de datos.  
Utilizar el kernel RBF. 
Optimización del parámetro C y 
𝛾. 
max  𝑏𝑒𝑠𝑡𝑐 = 2𝑙𝑜𝑔2𝑐 
max  𝑏𝑒𝑠𝑡𝑔 = 2𝑙𝑜𝑔2𝑔 
s.a. 
𝑙𝑜𝑔2𝑐 ∈ [15: 16] 
𝑙𝑜𝑔2𝑔 ∈ [2: 4] 
𝑐 ∧ 𝑔 > 0 
 
Dividir los datos en dos 
subconjuntos 70% para 
entrenamiento y 30% para 
pruebas. 
Entrenar las SVM utilizando el 
kernel elegido y los parámetros 
C y 𝛾.  
Probar los datos utilizando los 
paramentos de validación.  
Paso 5: Visualizar 
Graficas de tendencia donde se 
muestran las fallas vs los 
escenarios.  
Paso 6: Fin 
 
Los resultados obtenidos mediante la 
simulación serán mostrados en una 
matriz de confusión, esta matriz 
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representa el diseño de una tabla 
específica la cual permite visualizar los 
resultados de un algoritmo. La matriz de 
confusión contiene información acerca 
de las clasificaciones actuales y las 
predicciones hechas por un sistema de 
clasificación en este caso por las SVM. 
El tamaño de la matriz es n por n, en la 
cual n es el número de clases. 
La diagonal principal serán los casos 
verdaderos y el resto las clasificaciones 
erróneas.  
Cada columna de la matriz representa los 
datos del evento real, y en cada fila 
representa los casos que el algoritmo 


















Figura 5. Ejemplo de una matriz de confusión 
4. Resultados Obtenidos 
En las gráficas 6, 7, 8 y 9 se puede 
observar la precisión de las SVM para 
cada falla en cada escenario, estos 
resultados fueron obtenidos mediante la 
simulación de los 6 escenarios en 
MATLAB®,cada uno representa el 
porcentaje de penetración como lo 
muestra la tabla 4, se simulan 
automáticamente las 11 fallas que se 
pueden presentar en el sistema de 
distribución, obteniendo una matriz de 
confusión para cada una de las fallas, se 
realizaron los cálculos de los porcentajes 
de precisión obtenidos para cada 
escenario y se presentan en la tabla 6.  
Mediante las gráficas se puede observar 
cómo va subiendo la precisión al ir 




Figura 6. Líneas de tendencia-precisión de las 
fallas monofásicas a tierra 
 
Figura 7. Líneas de tendencia-precisión de las 
fallas bifásicas 
 
Figura 8. Líneas de tendencia-precisión de las 
fallas bifásicas a tierra 
 
Figura 9. Líneas de tendencia-precisión de la falla 
trifásica y trifásica a Tierra 
 


























































































Tabla 6. Resultados finales 
 
Para poder explicar cómo se obtuvieron 
los datos de precisión mostrados en la 
tabla 6, se presenta en la tabla 7 la matriz 
de confusión de la falla bifásica a tierra 
(A-B-Tierra) del escenario 1. 
 



















1 7 0 0 0 0 0 0 7 1 
2 0 4 0 0 0 0 0 4 1 
4 0 2 3 0 0 0 0 5 0.6 
5 0 0 0 3 0 0 0 3 1 
6 0 0 0 0 4 2 0 6 0.66 
7 0 0 0 0 0 2 0 2 1 
8 0 0 0 0 0 0 4 4 1 
       27 31 0.87 
 
En esta tabla se observan los datos 
obtenidos por las SVM, en la cual los 
valores de la diagonal principal muestran 
los elementos exitosos y los datos fuera 
de la diagonal los elementos errados, 
para obtener el porcentaje de precisión 
de cada matriz de confusión se utiliza la 




𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂
 (7) 
 
También cabe mencionar que solo en la 
zona 3 se simula la falla monofásica ya 
que en esta zona se encuentra un ramal 
monofásico perteneciente a la fase A, en 
las demás zonas no habrá esta falla. En 
cada una de las gráficas también se 
observa que en el tramo que va del 
escenario 3 al 4 la precisión de las SVM 
disminuye, esto se debe a que teniendo la 
presencia de un generador con una 
penetración de energía al 30% en el 
escenario 3 es mayor que tener dos 
generadores con una penetración de 
energía al 10% en el escenario 4.  
 
5. Conclusiones 
En este trabajo se presenta una técnica de 
localización del tipo de fallas que se 
presentan en los sistemas de distribución 
con la presencia de GD, con las SVM 
como una herramienta para el problema 
del diagnóstico de fallas, el enfoque se 
basa en las mediciones de voltaje que son 
fácilmente disponibles tanto en la 
subestación como en otras fuentes.  
El resultado de la simulación muestra un 
desempeño satisfactorio en términos de 
clasificación, y la precisión va desde el 
70% al 100% en los diferentes 
escenarios, tomando en cuenta que al 
tener una mayor penetración de energía 
por parte de los generadores distribuidos 
la precisión de las SVM es mucho más 
alta, y a su vez el sistema se vuelve más 
robusto.  
Esta técnica queda abierta para mayores 
implementaciones que se pueden 
requerir para la localización de fallas.    
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